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:ایراد

ایستاده ھای دستگاه در داخلی یونيت فن موتور دور نرفتن بالا

:ایراد علت

ایستاده،دستگاھھایدرداخلی فنموتوردورنرفتنبالاھایعلتازیکی ی نبزی ورورر یھرینو

  .باشد می اواپراتور کویلھای کثيفی

 ميگرد صورت اواپراتور پشت از ھوا مکش ایستاده، دستگاھھای در که آنجا از ●

بایدوباشدنمیمشخصاواپراتور کویلکثيفیجلوقسمتازوظاھردر لذا لیوزورر ورو پر ویصو

  .گردد مشخص کویل کثيفی تا شود باز کاملا اواپراتور

در ظاھر فين اواپراتور کاملا تمييز به 
.نظر می رسد

گلديرانشركت مشتريان  معاونت فني و تضمين كيفيت 
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:ایراد رفع

 شستشوی و داخلی یونيت اواپراتور کامل کردن باز

اواپراتور ھای کویل کامل

 زمان مدت اواپراتور، کویل کثيفی ميزان به بسته ●

   .باشد می متغير واش جت با شستشو

قسمت پشت اواپراتور، بعد 
ات ا ا ن ک ا ا
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از باز کردن اواپراتور
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ھوای خروجی از پنل

مکش ھوای ورودی 
از پشت اواپراتور

ھوای ورودی پنل 

گلديرانشركت مشتريان  معاونت فني و تضمين كيفيت 
نمای جانبی پنلنمای جلوی پنل


